
И
н
в
. 
N
 п
о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Г
л
. 
сп
е
ц
.

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовГИП .

Проверил

Выполнил

2018

2018

2018

2018
Исполнительная схема отопления

зона №1

РД

Жилая квартира

 Исполнительная схема отопления зона №1

0 0

1060

2
6

4
5

1650 1180 465

2510

1200 865

305

1
9

0
0

4
5

9
5

5
9

2
0

3
4

0
5

1
1

0

3
5

1
5

1
7

1
5

2
0

9
5

720

ТЕННИС

1
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Камин

ТАТАМИ

7

Ø

8

0

0

Zehnder 2110 28-сек

ВхГхШ 1100х62х1288

2,1 кВт

Zehnder 2110 28-сек

ВхГхШ 1100х62х1288

2,1 кВт

Kermi FKV 12/05/14

ВхГхШ 500х64х1400

1,5 кВт

Коллектор отопления Кв №17
 9 выходов. Q общ. 11 100 Вт
расположить под коллектором

ХГВС
Шкаф ШРВ3 ВхГхШ

670х125х744

Ст. Т1/Т2  ВГП ∅3/4

Zehnder 3055 21-сек

ВхГхШ 550х100х966

1,2 кВт

Zehnder 3055 21-сек

ВхГхШ 550х100х966

1,2 кВт

Zehnder 3055 11-сек

ВхГхШ 550х100х506

0,6 кВт

Zehnder 3055 11-сек

ВхГхШ 550х100х506

0,6 кВт

Zehnder 3055 21-сек

ВхГхШ 550х100х966

1,2 кВт

Mohlenhoff QSK 360-1750

    ВхГхШ 111х360х1750

0,2 кВт

    (С вентилятором)
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